POWIATOWY iNoirent v,
NADZORLU BUDOWLANEGC
dla m. st Warszawy

Warszawa, dnia 22.01.2010r.
PINB/IOT/KD/7352/223/10

dot.: ul. 29 Listopada 10 A

DECYZJA NR-10T/ZC 12010

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w zwigzku z art. 61 j art. 83 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
poZn.zm.) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm) po
rozpatrzeniu sprawy dotyczacej stanu technicznego instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym nr 10 A przy ul. 29 Listopada w Warszawie

nakazuje
Zakfadowi Gospodarowania Nieruchomosciami
w Dzielnicy Srédmiescie m. st. Warszawy
z siedziba w Warszawie, ul. Szwolezeréw 5

usuniécia stwierdzonych nieprawidiowosci poprzez;

1) odcigcie doplywu gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 A przy
ul. 29 Listopada w Warszawie do czasu wykonania obowiazkéw z pkt 2 | 3,
2) wykonanie robét budowlanych polegajacych na:

- wymianie pionowe| skrecanej instalacji gazowej na spawana,

- Wymianie lokalowych skrecanych instalacji gazowych na spawane,

- zabezpieczeniu antykorozyjnemu i pomalowaniu na kolor 26ty poziomej

instalacji gazowej,
zgodnie z zaleceniami protokoiu z oceny stanu technicznego instalacji gazowej

z grudnia 2009 r,
3) udroZnienie, uszczelnienie przewoddw kominowych oraz wykonanie wentylacji
nawiewnej zgodnie z zaleceniem protokotu nr 120/12/09 z okresowej kontroli

przewodéw kominowych z dnia 19.12.2009 .
w terminie 5 m-cy od dnia uprawomocnienia si¢ ninlejszej decyzji

Zgodnie z przepisami budowlanymi instalacje gazowgq nalezy wykonaé z rur
stalowych bezszwowych, taczonych przez spawanie, prowadzonych przez
pomieszczenia ogélnodostepne (korytarze piwniczne i klatki schodowe) oraz
We wszystkich przej$ciach przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
zamontowaé tuleje ochronne.

Z uwagl na stwierdzone uzytkowanie w/w budynku w sposéb Zzagrazafqcy
Zyclu lub zdrowlu ludzi oraz bezpieczeristwy mienia, decyzji niniejszej w pkt 1),
Zgodnie z art. 108 Kodeksu postepowania administracyjnego nadafe sie rygor

natychmiastowef wykonalnogci.

Uzasadnienie

Na skutek wystapienia mieszkaricow budynkéw mieszkalnych nr 10A, 12, 14
usytuowanych przy ul. 29 Listopada w Warszawie, przekazanego przy piémie Departamentu
Skarg i Whnioskéw Giéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego z dnia 04.01.2010r.,
a dotyczgcego stanu technicznego instalacji gazowej w wiw budynkach, zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w powyZszej sprawie.

W toku prowadzonego postgpowania wyjasniajacego przy pismie z dnia
21.01.2010r. Zakiad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmiescie m.st
Warszawy przekazal do tutejszego inspektoratu protokoly oceny stanu technicznego
instalacji gazowej z przegladu dokonanege w m-cu grudniu 2009r. oraz protokoly

z okresowej kontroli przewodéw kominowych - sprawdzenia technicznej sprawnosci



przewodow kominowych, podigczen wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w kazdym
Ze wskazanych powyzej budynkéw mieszkalnych.

Z przediozonych dokumentéw wynika, ze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
nr 10 A stwierdzono nieszczelnosci i nieprawidlowosci w dziataniu instalacji gazowej,
poziomy gazowe poziome - spawane, pomalowane, brak rur ostonowych w przejsciach
przez przegrody budowlane - mozliwosé korozji rur gazowych, nieszczelne gazomierze
i nieszczelne instalacje lokalowe w lokalach wymienionych w protokole oceny stanu
technicznego w przedmiotowym budynku. Ponadto pomieszczenia, w ktérych zamontowane
53 kuchnie gazowe w/w budynku nie sg zgodne z wymaganiami w zakresie wentylacji
i Kubatury pomieszczen. W lokalach w ktérych zainstalowana zostala szczelna stolarka
okienna bez urzgdzen nawiewnych moze wystepowaé zjawisko braku infiltracji powietrza
powodujgce nieprawidfowy - okresowo zmienny cigg kominowy, co zostalo stwierdzone
protokolem z dnia 19.12.2009r. Nr 120/12/09 z okresowej kontroli przewodéw kominowych

Stwierdzony nieodpowiedni stan techniczny instalacji gazowej oraz brak prawidiowe]
droznosci przewodéw kominowych stanowi zagroZenie Zycia lub zdrowia ludzi oraz
bezpieczeristwa mienia.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego - "w przypadku stwierdzenia,
ze obiekt budowiany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, jest uzytkowany w sposdéb
Zagrazajgcy Zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczerstwu lub zdrowiu mienia (...) wladciwy organ
nakazufe, w drodze decyzji, usunigcie stwierdzonych nieprawidfowosci, okredlajgc termin
wykonania tego obowigzku®

Natomiast zgodnie z art. 66 ust. 2 wyzej wymienionej ustawy - "w decyzji, o kidrej
mowa w ust. 1 pkt 1-3, wladciwy organ moze zakazac uzytkowania obiekty budowlanego lub
Jego czesci do czasu usunigeia stwierdzonych nieprawiclowosci "

Wobec powzszéga korzystajac z uprawnieri wynikajacych z art. 66 ust. 1 pkt 2

i pkt 3 wymienionej wyzej ustawy Prawo budowlane,
orzeczono jak w sentencjl.

Pouczenie :
Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Mazowieckiego Wojewbdzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Powiatowegc Inspektora Nadzoru
budowlanego dfa m. st. Warszawy, ul. Bagatel : Warszawa w ferminie 14 dni od

daly dorgczenia.
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